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Важливу роль на сучасному етапі розвитку комп‘ютерної техніки відіграє 
застосування засобів автоматизованого проектування для вирішення різноманітних 
інженерних проблем. Однією з таких важливих задач у галузі світлотехніки є розробка 
програмного забезпечення для розрахунку та оптимізації схеми розміщення і направлення 
джерел світла при освітленні закритих приміщень. Завданням для розрахунку є нормативи 
освітленості різних зон (секторів) приміщення у різних режимах роботи. Метою розрахунку 
є створення такої освітлювальної системи з вибором кількості, місць установки та 
характеристик світлових джерел, якіб забезпечували вказані нормативи при найменшій 
вартості обладнання та споживаній потужності від електричної мережі. 
Однією  із найбільш актуальних проблем вважається розрахунок освітленості 
закритих спортивних майданчиків (спортивних залів). Характерною особливістю закритих 
приміщень є мала висота підвіски прожекторів, їх установка переважно на стелі приміщення, 
можливість їх розподілу по довжині та ширині приміщення. Режими освітленості 
змінюються від режиму прибирання, який не ставить особливих вимог до рівня освітленості, 
до режиму трансляції по телебеченню згідно вимог олімпійського комітету. Останній із 
вказаних режимів і є основним для формулювання вимог до якості освітлення, що 
характеризується такими показниками, як рівень освітленості у горизонтальній та 
вертикальних площинах, нерівномірність освітленості, захисний кут та освітленість у 
перших рядах глядачів.  
Представлена робота – це спроба реалізації вищезазначених проблем у вигляді 
комп‘ютерної програми розрахунку освітленості закритих спортивних приміщень. Програма 
реалізована на мові візуального програмування Delphi 6. У програмі можливо задавати 
розміри приміщення прямокутної форми та зони, де контролюється рівень освітленості. 
Місця установки прожекторів визначаються на першому етапі реалізації програми вручну, а 
напрямки їх оптичних осей можуть переміщатися у довільну точку. Метою програми є 
визначення оптимальної кількості, можливих місць установки та направлення прожекторів 
для досягнення прийнятних значень горизонтальної та вертикальної освітленості при 
забезпечення допустимої нерівномірності освітленості. 
Реалізована програма – перший крок у створенні програмного забезпечення для 
оптимального проектування освітлювальних систем. Метою подальшої оптимізації є 
мінімізація кількості прожекторів, підбір декількох різновидів для одночасної роботи, 
оптимізація світлового потоку у різних зонах майданчика та різних режимах – трансляції, 
тренування, прибирання, аварійному. 
Розроблена програма використовується у проектуванні освітлювальних установок для 
стадіонів та закритих арен на ВАТ ―Ватра‖. 
